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Por medio de la presente enviamos a usted el REPORTE TÉCNICO de la VISITA 

realizada el día 31 de octubre del 2025 correspondiente al Estado Actual de 

las Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas, Sanitarias, Pluviales y de CCTV de la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
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1. DICTAMEN TÉCNICO DE LAS INSTALACIONES 

 

 

Se realizó una visita ocular a los diferentes edificios de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM, por un equipo de profesionales especialistas 

compuesto por 8 ingenieros y 7 arquitectos para verificar el estado físico 

actual de las diferentes instalaciones existentes. 

 

El recorrido siempre estuvo acompañado por personal administrativo y de 

vigilancia de la Facultad; se revisaron los siguientes edificios: 

 

 1.a) Edificio Principal 

 1.b) CIDI 

 1.c) Talleres 

 1.d) UMFA 

 

 

2. REVISIÓN DE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: 

 

 Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas, Sanitarias, Pluviales y CCTV. 

 

Se observaron algunos detalles en la instalación eléctrica menores (colocar 

las tapas de los tableros eléctricos que se habían quitado); tapas de 

contactos se colocaron y se ejecutó limpieza en los cuatro edificios.  Al 

verificar los tableros eléctricos y los alimentadores principales de alimentación 

eléctrica se repusieron los Braker´s que se habían disparado (cuando las lluvias 

extraordinarias); ahora están funcionando todos los circuitos de distribución a 

los diferentes espacios. 

 

Los talleres se revisaron y su instalación de tableros y circuitos derivados, se 

corrigieron también los interruptores principales y secundarios; están ahora en 

conexión correcta y están funcionando adecuadamente.  

 



En los sanitarios existían algunas goteras en las válvulas de compuerta; se 

ajustaron para su correcto funcionamiento; así mismo se sustituyeron algunas 

tapas de las coladeras de piso que estaban flojas o rotas; están funcionando 

adecuadamente. 

 

Con respecto a la red pluvial se revisó y se encuentra funcionando 

adecuadamente ya se le había dado mantenimiento de limpieza y sondeo 

anteriormente (después de las lluvias extraordinarias que se presentaron). 

 

Las cámaras de CCTV que útilmente se han instalado cumplen con la 

Normatividad vigente y son de tecnologia adecuada; se encuentran en 

funcionamiento. 

 

 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA REVISIÓN 

 

3.1) Reglamento de Construcciones de la CDMX y sus Normas 

Complementarias. 

 

a) Reglamento de construcciones del DDF (ahora CDMX) y Normas 

complementarias. 

b) Normas de Proyectos SSA 

c) Normas de Proyectos IMSS 

d) Norma Oficial Mexicana NOM–001–SEDE–2012- Inst. eléctricas  

e) Norma Oficial Mexicana NOM – ENER – 1995 – Inst. eléctricas 

f) Reglamento de Instalaciones de Gas, L.P. y Natural – SECOFI 

g) National Plumbing Code ( EUA )-Instalaciones hidrosanitarias 

h) Normas de CONAGUA 

i) Normas de DGOC de la UNAM 

 

 

 



4. CONCLUSIONES DE LA VISITA TÉCNICA 

 

 

Después de las observaciones que se realizaron durante la visita a las 

instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y su  posterior 

corrección que ya se ejecutó: se concluye que: 

 

1. Las instalaciones de la Facultad se encuentran listas para su 

funcionamiento y operación. 

 

2. No representan ningún riesgo para los estudiantes ni personal que 

labora en la Facultad. 


