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Me permito ínformarle que de acuerdo al seguimiento que se les ha dado a los trabajos de la ínstalación e 

infraestructura eléctrica en los 16 talleres de la Facultad, 1 edificio administrativo principal, esta presenta fallas 

en los alimentadores generales, 3 subestaciones, tableros, pastillas termomagnéticas, canalizaciones, cableado 
eléctrico y cortos en contactos eléctricos. 

Se realizaron pruebas de continuidad con megger y pruebas de aceite en laboratorio al transformador tipo 

distribución, asl como mantenimiento general al seccionador y a los tableros se les dio mantenimiento y 

rehabilítación, se reutilizan las pastillas termomagnéticas. 

Se recomienda continuar con los trabajos de reparaciones y mantenimiento a la infraestructura eléctrica y 

mantener aislados las zonas que pudieran presentar ciertos riesgos de descargas eléctricas dentro de las 

instalaciones de la facultad y del edificio principal. 


